
























































Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Demande N° :
Echantillon :
Type d'eau :
Exploitant :

Bulletin n° :

L.2020.553
L.2020.553-1-1
Eau souterraine brute

L.2020.553-1-1

LITHOLOGIC
2A RUE DU BORDAGE

35510 CESSON SEVIGNE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

08/01/2020 13:56

08/01/2020 10:00

 LE CLIENT

Forage des ClouzeauxLocalisation exacte :

Méthode prélèvement :

Collecté par :

#

#

#

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence de

qualité (1)
Limite de
qualité (1)

Examen organoleptique

Aspect  R.A.S.

Odeur  Absence

Physico-chimie

pH unités pH 7.0NF EN ISO 10523 08/01/2020

Température de mesure du pH °C 22.1
Méth. int.

PTEE1ANA009
08/01/2020

Conductivité à 25°C µS/cm 368NF EN 27888 08/01/2020

Chlorures (en Cl) mg/l 35NF EN ISO 10304-1 200 11/01/2020

Titre Alcalimétrique °F 0.00NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

Titre Alcalimétrique Complet °F 9.40NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

Carbonates mg/l CO3 0.00NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

Hydrogénocarbonates mg/l HCO3 114.68NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

pH Equilibre Calculé à 20°C unités pH 7.85Calcul

CO2 libre mg/l CO2 18.57Calcul 08/01/2020

Equilibre calcocarbonique  Eau agressiveCalcul 08/01/2020

Indice de Larson  1.03Calcul 08/01/2020

Indice de Leroy  0.9Calcul 08/01/2020

Couleur (méthode C) mg/l Pt 37NF EN ISO 7887 200 09/01/2020

Turbidité néphélométrique NFU 25NF EN ISO 7027-1 08/01/2020

Ammonium mg(NH4)/l 0.019NF EN ISO 11732 4 08/01/2020

Nitrates mg(NO3)/l< 0.50NF EN ISO 13395 100 08/01/2020

Nitrites mg(NO2)/l< 0.010NF EN ISO 13395 08/01/2020

Nitrates/50 + Nitrites/3  0.00Calcul 1 08/01/2020

Carbone Organique Total mg(C)/l 0.74NF EN 1484 10 10/01/2020
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Silicates (SiO2) mg(SiO2)/l 36.6NF T 90-007 15/01/2020

Fluorure mg/l 0.25NF EN ISO 10304-1 11/01/2020

Sulfates mg/l 46NF EN ISO 10304-1 250 11/01/2020

Phénols (Indice Phénol C6H5OH) mg/l< 0.010NF EN ISO 14402 0.10 14/01/2020

Cyanures totaux µg/l CN< 5.0NF EN ISO 14403 50 15/01/2020

Agents de surface anioniques (En
lauryl sulfate de sodium)

mg/l< 0.05NF EN 903 0.50 09/01/2020

Demande Chimique en Oxygène mg/l O2< 30NF T 90-101 09/01/2020

Demande biochimique en oxygène (5
jours) sans dilution

mg(O2)/l< 0.50NF EN 1899-2 08/01/2020

Azote Kjeldhal (en N) mg(N)/l< 0.42NF EN 25663 08/01/2020

Phosphore total (en P2O5) mg/l 0.40NF EN ISO 15681-2 08/01/2020

Matières en Suspension (filtre M.
AP40)

mg/l 6.3NF EN 872 08/01/2020

Microbiologie
Dénombrement des bactéries
Coliformes - NPP

n/100ml 20.0NF EN ISO 9308-2 08/01/2020

Escherichia coli NPP n/100ml< 15NF EN ISO 9308-3 08/01/2020

Entérocoques intestinaux NPP n/100ml< 15NF EN ISO 7899-1 08/01/2020

Métaux-Minéraux

Aluminium µg/l 24.1NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Antimoine µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Arsenic µg/l 14.8NF EN ISO 17294-2 100 14/01/2020

Bore mg/l< 0.040NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Baryum mg/l 0.072NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Calcium mg/l 24.4NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Cadmium µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 5.0 14/01/2020

Chrome µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 50 14/01/2020

Cuivre mg/l< 0.005NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Fer µg/l 2 820NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Fer dissous (0.45 µm) µg/l 316NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Magnésium mg/l 10.9NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Manganèse µg/l 253NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Mercure µg/l< 0.015NF EN ISO 17294-2 1.0 24/01/2020

Nickel µg/l< 5.0NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Plomb µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 50 14/01/2020

Potassium mg/l 2.52NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Sodium mg/l 31.7NF EN ISO 17294-2 200 14/01/2020

Sélénium µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 10 14/01/2020

Zinc mg/l< 0.010NF EN ISO 17294-2 5.0 14/01/2020
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Titre Hydrotimétrique (Ca+Mg) °F 10.6Calcul 08/01/2020

Sous-produits de désinfection

Bromoforme µg/l< 1.0NF EN ISO 10301 08/01/2020

Chloroforme µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dibromomonochloromethane µg/l< 1.0NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dichloromonobromomethane µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Trihalomethanes (somme 4 subst.) µg/l
Absence de
composés
quantifiés

NF EN ISO 10301 08/01/2020

Composés organiques volatils

Chlorure de vinyl µg/l< 0.5NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dichloroethane-1,2 µg/l< 1.0NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dichloroethylene-1,1 µg/l< 1.0NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dichloroethylene-1,2 cis µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dichloroethylene-1,2 trans µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dichloromethane µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Dichlororethane-1,1 µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Styrene µg/l< 1.0NF EN ISO 10301 08/01/2020

Tetrachloroethylene-1,1,2,2 µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Tetrachlorure de carbone µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Trichloroethane-1,1,1 µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Trichloroethane-1,1,2 µg/l< 1.0NF EN ISO 10301 08/01/2020

Trichloroethylene µg/l< 0.2NF EN ISO 10301 08/01/2020

Tetrachloroethylene et
Trichloroethylene

µg/l
Absence de
composés
quantifiés

NF EN ISO 10301 08/01/2020

Divers Micro-polluants organiques

Indice hydrocarbure mg/l< 0.05NF EN ISO 9377-2 1.0 08/01/2020

Analyse des micropolluants organiques en Multi-résidus
Date de début d'analyse (extraction liquide-liquide LL) : 09/01/20 Non filtré

09/01/2020Date de début d'analyse (Injection directe) :

Glyphosate et Métabolites

Date de début d'analyse (glyphosate et métabolites) : 13/01/20 Non filtré

AMPA µg/l< 0.050NF ISO 16308 2

Gluphosinate µg/l< 0.050NF ISO 16308 2
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Glyphosate µg/l< 0.050NF ISO 16308 2

Tri, Penta-chlorobenzènes

Tetrachlorobenzene-1,2,4,5 µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP

Acenaphtene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Anthracene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Benzo(a)anthracene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Benzo(a)pyrene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Benzo(b)fluoranthene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Benzo(g,h,i)perylene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Benzo(k)fluoranthene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Chrysene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Dibenzo(a,h)anthracene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Fluoranthene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Fluorene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Indeno(1,2,3-cd)pyrene µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Methyl-2-fluoranthene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Methyl-2-naphtalene µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Naphtalene µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Phenanthrene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

Pyrene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

HPA (somme 6 subst.) µg/l
Absence de
composés
quantifiés

1.0
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couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

PCB congénères

PCB 28 µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

PCB 52 µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

PCB 101 µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

PCB 118 µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

PCB 138 µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

PCB 153 µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

PCB 180 µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229

PCB congénères (somme) µg/l
Absence de
composés
quantifiés
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Pesticides Amides Amines

Acetochlore µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Acetochlor ESA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Acetochlor OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Alachlore µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Alachlore ESA µg/l 0.149
Méth. int.

PTEE6ANA227

Alachlore OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Amitraz µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Benalaxyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Boscalid µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Carboxine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dichlormide µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dimetachlore µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dimethenamide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dimethenamide ESA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Dimethenamide OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

N,N Dimethylsulfamide µg/lNon mesurable(*)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Isoxaben µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metazachlore µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Metazachlore ESA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Metazachlore OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
Metolachlore (metolachlore+s
metolachlore)

µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Metolachlore ESA µg/l 0.117
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metolachlore OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Napropamide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Oryzalin µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Propachlore µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Propyzamide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Tebutam µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pesticides Aryloxyacides

D-2,4 µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

DB-2,4 µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dichlorprop (+ dichlorprop p) µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fenoprop µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

MCPA-2,4 µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

MCPB-2,4 µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Mecoprop (+ mecoprop p) µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Quizalofop ethyle µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Triclopyr µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

2,4,5 T µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Pesticides Carbamates

Aldicarb µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Asulame µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Benfuracarbe µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Carbaryl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Carbendazime µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Carbetamide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Carbofuran µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlorpropham µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cymoxanil µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dimetilan µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fenoxycarbe µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Methiocarb µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Methomyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Molinate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Propoxur µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Prosulfocarb µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pyrimicarb µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pesticides Nicotinoides

Imidaclopride µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Pesticides Organochlorés

Aldrine µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Chlordane alpha µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Chlordane gamma µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Chlordecone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlorothalonil µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dichlorobenzophenone-4,4' µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

DDD-2-4' µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

DDD-4-4' µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

DDE-2-4' µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

DDE-4-4' µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

DDT-2-4' µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

DDT-4-4' µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dicofol µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dieldrine µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dimethachlor OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Endosulfan alpha µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Endosulfan beta µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Endosulfan sulfate µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Endrine µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

HCH alpha µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

HCH beta µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

HCH delta µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

HCH epsilon µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

HCH gamma (lindane) µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Heptachlore µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Heptachlore epoxyde cis µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Heptachlore epoxyde trans µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Hexachlorobenzene µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Hexachlorobutadiene µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Isodrine µg/l< 0.002
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Isoxadifen ethyl µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Oxadiazon µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Methoxychlore µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Mirex µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Oxychlordane µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Pesticides Organophosphorés

Azametiphos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Azinphos ethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Azinphos methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bromophos ethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bromophos methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Carbophenotion µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Chlorfenvinphos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Chlormephos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Chlorpyriphos ethyl µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Chlorpyriphos methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Coumaphos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Diazinon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dichlorvos µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dimethoate µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Ethion µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Ethoprophos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fenitrothion µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fenthion µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fonofos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fosthiazate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Heptenophos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Isofenvos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Malathion µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Methacrifos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Methidathion µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Mevinphos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Omethoate µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Oxydemeton methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Parathion ethyl µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Parathion methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phentoate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phoxime µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Phosalone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Phosmet µg/l< 0.100
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Profenofos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pyrazophos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pyrimiphos ethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pyrimiphos methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Quinalphos µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Triazophos µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pesticides Pyréthrinoides

Acrinathrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bifenthrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cyfluthrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cyhalothrine lambda µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cypermetrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Deltamethrine µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Esfenvalerate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fenvalerate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fluvalinate-tau µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Permethrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tefluthrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Pesticides Sulfonyl Urées

Amidosulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Flazasulfuron µg/lNon mesuré(**)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Foramsulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Iodosulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Mesosulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metsulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Nicosulfuron µg/lNon mesuré(**)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Prosulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Rimsulfuron µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Thifensulfuron methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Pesticides Triazines

Amethryne µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine deisopropyl 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine desethyl 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine 2 OH µg/l 0.037
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine deisopropyl µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine desethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Atrazine desethyl deisopropyl µg/l< 0.100
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Cyanazine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Desmetryn µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Flufenacet µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Flufenacet ESA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Flufenacet OXA µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227

Hexazinone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Irgarol (Cybutryne) µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metamitrone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metribuzine µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Promethrine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Prometon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Propazine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Secbumeton µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Simazine µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Simazine OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbumeton µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbuthylazine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbuthylazine 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Portée disponible
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RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Terbuthylazine desethyl µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbuthylazine desethyl 2 OH µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Terbutryne µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pesticides Triazoles
Date de début d'analyse (aminotriazole) : 08/01/20 Non filtré

Aminotriazole µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA013
2

Bromuconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Cyproconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Epoxyconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fludioxonil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fluzilazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Hexaconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Metconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Myclobutanil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Penconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Propiconazole µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tebuconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tetraconazole µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Triadimenol µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.



Accréditation 
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Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Pesticides Urées Substituées

1-(3,4diClphyl)3-M-uree µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

1-(3,4diClphyl)-uree µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

1-(4 isopropylphenyl)-uree µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chloroxuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlorsulfuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlortoluron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Cycluron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Difenoxuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Diflubenzuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Diuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ethidimuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fenuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Isonoruron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Isoproturon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Isoproturon desmethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Linuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metabenzthiazuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metobromuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metoxuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Monolinuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Monuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Neburon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Thebuthiuron µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Trinexapac ethyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Pesticides Divers

Acetamipride µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Acifluorfen µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Aclonifen µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Anthraquinone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Azoxystrobine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Benfluraline µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Benoxacor µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bentazone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Bifenox µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Biphenyle µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Bromacil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Bromoxynil µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chloridazone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Chlorthiamide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Clomazone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Cyprodinil µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dicamba µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dichlobenil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dichlorobenzamide-2,6 µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dichlorophene µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Diclofop methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Diflufenicanil µg/l< 0.005
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Dimetomorphe µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dinoseb µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Dinoterbe µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ethofumesate µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Fenpropidin µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fenpropimorphe µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil desulfinyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil sulfide µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Fipronil sulfone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Flurochloridone µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fluroxypyr µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Fluroxypyr meptyl µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Imazamethabenz-methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ioxynil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Ioxynil octanoate µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Iprodione µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Isoxaflutole µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Kresoxim methyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Lenacil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Mesotrione µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metalaxyl (+ metalaxyl m) µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Metaldehyde µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Metosulam µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Norflurazon µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Oxadixyl µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Oxyfluorfene µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pendimethaline µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phosphate de tributyle µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Phtalimide µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Piclorame µg/lNon mesurable(*)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2
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Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Référence
qualité (1)

Limite
qualité (1)

Piperonyl butoxide µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Prochloraze µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Procymidone µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Propanil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pyraclostrobine µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pyridafol µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Pyrimethanil µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Quinmerac µg/lNon mesurable(*)
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Quinoxyfen µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Sulcotrione µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Tebufenpyrad µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Tebufenozide µg/l< 0.040
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Tetrahydrophtalimide-1,2,3,6 µg/l< 0.050
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Thiamethoxam µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA227
2

Tolfenpyrad µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Trifluraline µg/l< 0.010
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Vinchlozoline µg/l< 0.020
Méth. int.

PTEE6ANA228 et 229
2

Pesticides Totaux

Total pesticides µg/l 0.154 5

(*) Résultat rendu non mesurable
(**) Pour des raisons techniques, ce paramètre n'est pas mesuré.

Conclusion : 

Fabian PILLET
Technicien des secteurs
physico-chimie des eaux

La Roche sur Yon, le 05/02/2020

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 19 / 20
Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 20 / 20
Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements
couverts par l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport sauf lorsque l’information est fournie par le client. (Les données clients sont identifiées par #).
Les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associés à l'échantillon ne sont pas de sa
responsabilité.

La déclaration de conformité n’est couverte par l’accréditation que si l’ensemble des résultats pris en considération pour conclure, sont couverts par l’accréditation.
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Demande N° :
Echantillon :
Type d'eau :
Exploitant :

Bulletin n° :

L.2020.553
L.2020.553-1-2
Eau superficielle brute

L.2020.553-1-2

LITHOLOGIC
2A RUE DU BORDAGE

35510 CESSON SEVIGNE

Date de réception :

Date de prélèvement :

Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

08/01/2020 13:56

08/01/2020 11:00

 LE CLIENT

Barrage du JaunayLocalisation exacte :

Méthode prélèvement :

Collecté par :

#

#

#

Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Examen organoleptique

Aspect  R.A.S.

Odeur  Absence

Physico-chimie

pH unités pH 7.1NF EN ISO 10523 08/01/2020entre 5.5 et 9

Température de mesure du pH °C 21.2
Méth. int.

PTEE1ANA009
08/01/2020

Conductivité à 25°C µS/cm 254NF EN 27888 08/01/20201100

Chlorures (en Cl) mg/l 34NF EN ISO 10304-1 11/01/2020200

Titre Alcalimétrique °F 0.00NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

Titre Alcalimétrique Complet °F 3.60NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

Carbonates mg/l CO3 0.00NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

Hydrogénocarbonates mg/l HCO3 43.92NF EN ISO 9963-1 08/01/2020

pH Equilibre Calculé à 20°C unités pH 8.50Calcul

CO2 libre mg/l CO2 5.81Calcul 08/01/2020

Equilibre calcocarbonique  Eau agressiveCalcul 08/01/2020

Indice de Larson  1.91Calcul 08/01/2020

Indice de Leroy  0.6Calcul 08/01/2020

Couleur (méthode C) mg/l Pt 71NF EN ISO 7887 200 09/01/202050

Turbidité néphélométrique NFU 17NF EN ISO 7027-1 08/01/2020

Ammonium mg(NH4)/l 0.12NF EN ISO 11732 4 08/01/20202

Nitrates mg(NO3)/l 15NF EN ISO 13395 50 08/01/2020

Nitrites mg(NO2)/l 0.10NF EN ISO 13395 08/01/2020

Nitrates/50 + Nitrites/3  0.33Calcul 1 08/01/2020

Carbone Organique Total mg(C)/l 9.9NF EN 1484 10 10/01/2020
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Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.
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Analyse UnitéRésultatMéthode
Date de début

d'analyse
Valeur guide(1)

Valeur limite
impérative(1)

Silicates (SiO2) mg(SiO2)/l 10.2NF T 90-007 15/01/2020

Fluorure mg/l 0.17NF EN ISO 10304-1 11/01/2020

Sulfates mg/l 20NF EN ISO 10304-1 250 11/01/2020150

Phénols (Indice Phénol C6H5OH) mg/l< 0.010NF EN ISO 14402 0.1 14/01/20200.01

Cyanures totaux µg/l CN< 5NF EN ISO 14403 50 15/01/2020

Agents de surface anioniques (En
lauryl sulfate de sodium)

mg/l< 0.05NF EN 903 09/01/20200.50

Demande Chimique en Oxygène mg/l O2< 30NF T 90-101 09/01/202030

Demande biochimique en oxygène (5
jours) sans dilution

mg(O2)/l 0.90NF EN 1899-2 08/01/20207

Azote Kjeldhal (en N) mg(N)/l 1.2NF EN 25663 08/01/2020

Phosphore total (en P2O5) mg/l 0.33NF EN ISO 15681-2 08/01/20200.7

Matières en Suspension (filtre M.
AP40)

mg/l 9.9NF EN 872 08/01/2020

Microbiologie
Dénombrement des bactéries
Coliformes - NPP

n/100ml 384.0NF EN ISO 9308-2 08/01/2020

Escherichia coli NPP n/100ml 46NF EN ISO 9308-3 08/01/2020

Entérocoques intestinaux NPP n/100ml< 15NF EN ISO 7899-1 08/01/202010000

Métaux-Minéraux

Aluminium µg/l 390NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Antimoine µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Arsenic µg/l 6.1NF EN ISO 17294-2 100 14/01/202050

Bore mg/l< 0.040NF EN ISO 17294-2 14/01/20201

Baryum mg/l 0.044NF EN ISO 17294-2 1 14/01/2020

Calcium mg/l 15.8NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Cadmium µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 5 14/01/20201

Chrome µg/l 0.8NF EN ISO 17294-2 50 14/01/2020

Cuivre mg/l< 0.005NF EN ISO 17294-2 14/01/20201

Fer µg/l 649NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Fer dissous (0.45 µm) µg/l 350NF EN ISO 17294-2 14/01/20201000

Magnésium mg/l 4.95NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Manganèse µg/l 145NF EN ISO 17294-2 14/01/20201000

Mercure µg/l< 0.015NF EN ISO 17294-2 1 24/01/20200.5

Nickel µg/l< 5.0NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Plomb µg/l 0.9NF EN ISO 17294-2 50 14/01/2020

Potassium mg/l 6.99NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Sodium mg/l 19.9NF EN ISO 17294-2 14/01/2020

Sélénium µg/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 10 14/01/2020

Zinc mg/l 0.019NF EN ISO 17294-2 5 14/01/20201
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Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

 Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais et aux prélèvements.
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